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Řízení teploty přiváděného nebo odváděného vzduchu

Řízení výkonu dle měřené teploty čidly (chladivo) AHU boxu a analogového signálu 0-10-V 

Obdoba řešení B, rozdíl je v neproporcionálním řízení signálem 0-10 V výkonu venkovní jednotky.

Není nutný speciální systém MaR

Velmi snadné a levné

Nepřímé řízení teploty v místnosti

Řešení jako 1. generace AHU kitu, nutné použít ovladač HW-AA101DBK

Plynulé řízení výkonu venkovní jednotky dle potřeby VZT jednotky a MaR

Řízení výkonu dle měřené teploty čidly (chladivo) AHU boxu a analogového signálu 0-10-V 

Obdoba řešení A, rozdíl je ve více přesném řízení signálem 0-10 V výkonu venkovní jednotky.
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Box disponuje 4 rozdílnými řešeními řízení, které se nastavují dle potřeby projektu na elektronické desce boxu.
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